ARQUIVO

194 CM_PE_PAD_DOC_001_MEM_CAL

_R03
EMISSAO FOLHA
10/2019 1 DE 63
CLIENTE
FUNDACAO FLORESTAL
OBRA

ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURO — PESM — NUCLEO ITUTINGA

PILOES - CAMINHOS DO MAR

LOCAL

Rodovia SP-148, Estrada Caminho do Mar, Km 51, Cubat3do - SP

ASSUNTO

MEMORIAL DE CALCULO - PROJETO EXECUTIVO — PADRAO DO LORENA

REVISAO PROJETISTA DATA ETAPA APROVACAO
03 Mariana Rillo 10/2019 PE Luis Antonio Pupinski
02 Mariana Rillo 30/09/2019 |PE Luis Antonio Pupinski
01 Mariana Rillo 26/09/2019 |PE Luis Antonio Pupinski
00 Mariana Rillo 17/09/2019 |PE Luis Antonio Pupinski

OFFICEPLAN Planejamento e Gerenciamento
Rua Loefgreen, 280 — V. Mariana — Sao Paulo / SP
Tel.: (11) 3628-6128 / 3628-6127
officeplan@officeplan.com.br



ARQUIVO
194 CM_PE_PAD_DOC_001_MEM_CAL

_RO3
EMISSAO FOLHA
10/2019 2 DE 63
Sumario
INFORMAC@ES PRELIMINARES ...oeieieie ettt ettt ee e et e e ee e e s s e saasassnsasesassnssnssnssasnssnsensnesnssnssnssasesnsenses 12
1 SERVICOS INICIALS ..ottt ettt e e e ettt e e e s e e e e e e taa s e e e e eeaae s aaa e eeeaeaaanssseeeeenssnnanns 16
1.1 MOBILIZACAO E CANTEIRO DE OBRA .. oeietieeeetee ettt et e e e et s eeste e st s enestneeansanas 16

111 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. AF_11/2017 — SINAPI — 74209/116

1.1.2 LIGACAO PREDIAL DE AGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISORIA OU DEFINITIVA,
COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDROMETRO, REDE DN 50MM —

(00 V=10 1] (o7 X0 R0 < A R 17
1.1.3 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 — SINAPI — 98458............... 18
1.1.4 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_11/2017 —SINAPI = 93208 ........cceevererererererereerrennnns 18
1.1.5 LOCAGAO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M —
CPOS —02.02.140 .....ovvevereeeeeretetetetetete e te s et ettt ettt seseaebebesesebeseses et ebeseseseseseaeseasanaseteteteteses 18
1.1.6 LOCAGCAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM
LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00M — CPOS — 02.02.212......ocovvvvererererererereeereeeeeenenens 19
1.1.7 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE
ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 — SINAPI = 97065 ......c.cuvveeereereeeeereeeereeseseseseiesessesssssesesensnns 19
1.1.8 COLOCAGCAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 — SINAPI — 97062..... 20
2 DEMOLIGCOES E RETIRADAS ....ocvvevevevctetctctcecececesaesesstetetesetesssetesetesssesesesesesesesesessssssssasssssssasasasssets 20
2.1  DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 = SINAPI = 97624 .......coeveveuerieeeeeeeeeeeeeeeeeeeseve e 20
2.2 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 = SINAPI = 97631 ..ottt ettt ee ettt ettt sttt teteee se s sees 21
2.3 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 = SINAPI = 97633 .....ocverereeereeeeeeeeeeeeeeeeeeeesesesesesesese e sesesenns 21
2.4  REMOCAO DE VIDRO COMUM, SEM REAPROVEITAMENTO — SINAPI - 85421.............c....... 22
2.5 REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 —
SINAPL = 97663 .....vvvveerererevetetetete ettt e ettt sttt ettt es et et et et et et et et e b et e s ebeses et esesesesea saesetesesesesetesas 22

2.6 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (OU
COM REAPROVEITAMENTO, FOLHAS DE PORTAS E JANELAS DEVERAO SER CATALOGADAS PARA

RESTAURO) — SINAPI = G744 ........ooevveeerieeieseeeeeses st bbb s s ae s ass s sans 22
2.7  DEMOLICAO DE MURETA DE PEDRA — COMPOSICAO — 2019/18 .....coooveriviererrerereeeereenennes 23
3 LIMPEZA DE SUPERFICIES ....uveeeeeieceeteee e eete et sesae s esaesesas s sen e s s ses s sasaesensssssanssensnsans 23
3.1  LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 (PISO EXTERNO) —
SINAPI = 9984 ...ttt st a e a bbb a bbbt b s s s e b et s st s naee 23
3.2 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO = SINAPI = 73859/2 ......cveveuereeerrerreerernierenanaas 23

OFFICEPLAN Planejamento e Gerenciamento
Rua Loefgreen, 280 — V. Mariana — Sao Paulo / SP
Tel.: (11) 3628-6128 / 3628-6127
officeplan@officeplan.com.br



ARQUIVO
194 CM_PE_PAD_DOC_001_MEM_CAL

_RO3
EMISSAO FOLHA
10/2019 3 DE 63
4 PLATAFORIMA ELEVATORIA ..o eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et eeeeeeeeee e eeeeeeeeeseeseeeseeensessasessessansenseneeseseessessenseneeneeens 24
4.1 PLATAFORMA ELEVATORIA VERTICAL MODELO SMART — ORSE - 99814 ......ooveeeeeeeeennn. 24
4.2 REBAIXAMENTO DE PISO PARA INSTALACAO DA PLATAFORMA ACESSIVEL — COMPOSICAO -
2009/20 ettt e et eeer e e e —————eeeeaa————————eeteeaaa——————teeeseaaaa————eeetaaateraaaaa————eaeeeraas 24
5 D] AT Y I TSN 24

5.1 EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 —
SINAPT = 87528ttt ettt e s st e e st e e st e e s s et e e s s e et e e s enre e e s nanee 24

5.2 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM
DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VAOS. AF_06/2017

(PLACAS DE RU - GESSO ACARTONADO NA COR VERDE) — SINAPI = 96368..........ooooverererreerererennenne. 25
5.3  FORRO MONOLITICO EM GESSO ACARTONADO COM TABICA METALICA — COMPOSICAO —
2009/2 oottt r e 25
RESTAURO ...t s e es e esa e ene e eeer e 25
8.1 PEDRA oo ee e e e e e e e e ee e 25

6.1.1 ERRADICACAO DE VEGETACAO EM PAREDES E ORNATOS — COMPOSICAO — 2019/2 . 25

6.1.2 ERRADICACAO DE LIQUENS E FUNGOS EM PAREDES E ORNATOS — COMPOSICAO —
2019/3 26

6.1.3 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA — SINAPI -
99841 26

6.1.4 APLICAGAO DE RESINA SOBRE REVESTIMENTO DE PEDRA PISO OU PAREDE —

(000 V=10 1] (07X 0 R0 < SR 27
6.1.5 REMOGAO DE PINTURA EM PEDRA (ARENITO) — COMPOSICAO — 2019/57.................. 28
6.2 AZULEJO DECORATIVO ..ottt sttt st sseses et essssssssssasssssasasasanananas 28

6.2.1 PROTECAO DE ELEMENTOS ARTISTICOS CONTRA IMPACTOS, COM CHAPA
COMPENSADA RESINADA E=10 MM E ESPUMA, FIXADA SOB CAIBROS OU RIPOES, E VEDAGAO

COM LONA PLASTICA — COMPOSIGAO = 2019/5 «..ouvverereeeeereeeeteeeeessese e sesesssesesesenesasaesesesanans 28
6.2.2 LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS — COMPOSIGAO = 2019/6.....c.cevevererererererennens 29
6.2.3 PONTE DE ADERENCIA ADESIVO BASE ACRILICA — COMPOSICAO — 2019/7................. 29
6.2.4 REINTEGRACAO CROMATICA DA POLICROMIA COM TINTAS PARA RESTAURO

MAIMERI, CORES VARIOS GRUPOS (G1, G2, G3 E G4) — ORSE - 12357.....ccucuererreerecrererereeceenenn, 30
6.2.5 PINTURA DE PROTEGAO COM APLICAGAO DE 01 DEMAO DE VERNIZ PARALOID B72 OU
SIMILAR — COMPOSIGAO = 2019/8 ...cviuiriririiiiieiieieie et ss s s 30
ESQUADRIAS. ...ttt ettt sttt e s st e e s s b et e e st et e s sme e e e sebeeeseeesaneneeenanee 30

7.1 REMOGAO DE RE-PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA OU FORROS — COMPOSIGAO -
2009722 .. ettt b e bt et bt bt et b e h e et e bt ehe et e be bt e et e bt eat e tesbeeaten 30

OFFICEPLAN Planejamento e Gerenciamento
Rua Loefgreen, 280 — V. Mariana — Sao Paulo / SP
Tel.: (11) 3628-6128 / 3628-6127
officeplan@officeplan.com.br



ARQUIVO
194 CM_PE_PAD_DOC_001_MEM_CAL

_RO3
EMISSAO FOLHA
10/2019 4 DE 63

7.2 RECUPERACAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA DE OBRAS HISTORICAS C/ APROVEITAMENTO

DE 75% - COMPOSIGAO — 2019/23 ....oovvieieieietetere ettt sttt ss s 31
7.3 RECUPERACAO DE BATENTE EM MADEIRA DE LEI, PARA PORTAS E/OU JANELAS -

COMPOSIGAD = 2019/24 ...ttt ettt ettt ettt b et ettt s et s s st st ses e sesnaes 31
7.4 LIMPEZA DE FERRAGEM - COMPOSIGAO — 2019/25......ocveverererereieieieieieisenesessssssssse s 31

7.5 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 — SINAPI - 91327 ...... 32

7.6 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2015 -

COMPOSIGAD = 2019/26 ...ovveveieeeieeirinesieeeess st e se st bbbt s e st st sesesssesssasesesesssesesssnsnssesesenas 32
7.7 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAQS — SINAPI - 84679........cccceueueurnnnen. 32
7.8 EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS — SINAPI — 74133/2 .....coceevernne 33
7.9 PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS — SINAPI 84659 .........cccoevuunnnenn 33
7.10 RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL = SINAPI = 72144 ......oooeoiiiiiiiieeeeee ettt 34
8 VIDROS ...t e s e e s e s 34
8.1 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM — SINAPI = 72122 ......ccovvvvvvvinnnnennnn. 34
8.2 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM
PLASTIFICADO COLADO = SINAPI — ..ttt ettt e 34
9  REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDE ......coiiiiiiiiieee ettt 35

9.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE, 240 X 116 X 9MM, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-IIl, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE OU
EMBOCO — LADRILHO DE CERAMICA H=2,20M, MODELO RV DROPS TUTTI FRUTTI BR DIMENSOES
11X25CM, COR VERMELHO, CODIGO 61320016, MARCA INCEPA OU SIMILAR — COMPOSIGCAO -
2009727 e ettt bt bt et bt bt et e bt e h et e bt bt et e be e bt e et e bt satetesbeeatan 35

9.2 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE, 90 X 90 CM, PORCELANATO,
ESMALTADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-IIl, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAGAO DE BASE OU EMBOGO - PORCELANATO ESMALTADO POLIDO, MODELO PE
SEATTLE GRIS POL, DIMENSOES 90X90CM, COR CINZA, CODIGO 67180020, MARCA INCEPA OU

SIMILAR — COMPOSIGAOD = 2019/28 ...veveuiririiiiiisisestseeseiesesesesesesssssssssesssssssssassssssssssssssssssssssssnss 36

9.3 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE

ACRILICA = SINAPI = 74066/2 ......oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeae e e e seve sttt en s st ses s st ssasae st s s sas e snasaesens 36
1O PINTURAS et e et e s s s e s e e e e e s eee s s s nrraeeeee s 37

10.1  APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014 (TINTA ACRILICA PREMIUM FOSCO, COR ANDIROBA C373, SUVINIL OU
SIMILAR) = SINAPI = 88489 ......eiiiiiiiiiiiiieie ettt ettt ettt s it e sat e st s ae e s at e sateeabesabesbeebeebeeabee e saeesanenas 37

OFFICEPLAN Planejamento e Gerenciamento
Rua Loefgreen, 280 — V. Mariana — Sao Paulo / SP
Tel.: (11) 3628-6128 / 3628-6127
officeplan@officeplan.com.br



ARQUIVO
194 CM_PE_PAD_DOC_001_MEM_CAL

_RO3
EMISSAO FOLHA
10/2019 5 DE 63

10.2  APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014 (TINTA ACRILICA PREMIUM FOSCO, COR ANDIROBA C373, SUVINIL OU SIMILAR) -
SINAPT = 8BABB ... e e e e e e e 37

T1 RAIMPAS ettt e e st e e e et e r e e st e e e s te e e e e s e eeee s 38

11.1  PASSARELA METALICA, COMPOSTA DE PERFIS METALICOS, CHAPAS EM XADREZ E
CHUMBADORES, PINTURA DE ACORDO COM ESPECIFICACAO ABNT NBR 1550 — ORSE — 11898 ... 38

11.2  GUARDA-CORPO E CORRIMAO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM BARRAS
VERTICAIS A CADA 11 CM (3/4”) E BARRAS HORIZONTAIS (SUPERIOR, INTERMEDIARIAS (DUAS) E

INFERIOR) DE 1.1/2”, INCLUSIVE CURVA DE ACO — COMPOSIGAO —2019/29 .....c.coeveverererererererereen 38
12 INSTALAGOES HIDRAULICAS......coovviieeectete et e ettt ae et s s sttt esnssas s s sesnsesnas 39
12.1  APARELHOS E EQUIPAMENTOS.......ciiiiiiiiiiiiiiiiiiin it 39

12.1.1  CUBA DE SEMI ENCAIXE CERAMICA, COR BRANCO, QUADRADA H 15,5 X C41 X L
41CM, MODELO BASIC, CODIGO 1730250013300, CELITE OU SIMILAR - COMPOSIGAO - 2019/30

39
12.1.2  BACIA COM ABERTURA FRONTAL, COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO, H430 X L 384 X
P 630CM, COR BRANCO, CODIGO 31359, CELITE OU SIMILAR - COMPOSICAO - 2019/31........... 39
12.1.3  LAVATORIO COLUNA SUSPENSA, MODELO VOGUE PLUS, COR BRANCO, H 160 X C 470
X L 550, CODIGO L.51.17, DECA OU SIMILAR - COMPOSICAO — 2019/32.....ccvrerererrrererererrnnns 39
12,2 IMETAIS e s s e s ba s 39
12.2.1  TORNEIRA DE MESA CONFORTO COM FECHAMENTO AUTOMATICO PARA LAVATORIO,
DECAMATIC ECO, MODELO 1173.C.CONF, DECA OU SIMILAR - COMPOSIGCAO —2019/33........... 40
12.2.2  TORNEIRA BICA BAIXA DEFICIENTE PNE AUTOMATICA COM ALAVANCA NBR 9050, COR
CROMADA, CODIGO CE8849, CERTIVA OU SIMILAR - COMPOSICAO — 2019/34.......ccceueverernnnnen. 40
12.3  ACESSORIOS ...ttt ettt e s et e s ae st s s ae s et e s s as s et et s s e s ese st s nasteteseaeaesesanas 40
12.3.1  BARRA DE APOIO 70CM EM ACO INOX, CODIGO 2310.1.070.ESC, DECA OU SIMILAR -
COMPOSIGAD = 2019/35 ...ovieieieeiirieisiiseeeest sttt ettt bbb bbbt et sesesssesesssesssesssssssnssssssesas 40
12.3.2  BARRA DE APOIO 80CM EM ACO INOX, CODIGO 2310.1.080.ESC, DECA OU SIMILAR -
COMPOSIGAD = 2019/36 ...vvvverrierrrireiseeesesissstsesas st se st seaesesesesssesssesesasesasesssssssssesessssssssssnseses 40
12.3.3  BARRA DE APOIO LATERAL FIXA 60CM, EM ACO INOX, CODIGO 2375.1.060.ESC, DECA
OU SIMILAR - COMPOSICAOD — 2019/37 c.veeeeeeeeeereeteteteteet ettt 41
12.3.4  TOALHEIRO UNIK COM DETALHE, COR BRANCO, CODIGO V3b, JSN OU SIMILAR -
COMPOSIGAD = 2019/38 ...ovveeereirirririeseeesesesssesesas ettt sesesesesesssesssesesasasasesssssssesessssssssssssnseses 41
12.3.5 SUPORTE PARA ROLO DE 600 A 800m ABS, COR BRANCO, CODIGO N11, JSN OU
SIMILAR - COMPOSICAO = 2019/39 ...cuouiiiiiieieieie ettt s s s s 41
12.3.6  SABONETEIRA "START" ABS PARA REFIL 800mL, COR BRANCO, CODIGO S10, JSN OU
SIMILAR = SINAPI = 95547 ...ttt s 41
12.3.7  LIXEIRA INOX KONIKA SEM TAMPA COM ACABAMENTO SCOTCH BRITE BASE E ARO EM
POLIPROPILENO 50 L, TRAMONTINA OU SIMILAR - COMPOSIGAO — 2019/40......ccccccvrrrrrrrrernnnn. 42

OFFICEPLAN Planejamento e Gerenciamento
Rua Loefgreen, 280 — V. Mariana — Sao Paulo / SP
Tel.: (11) 3628-6128 / 3628-6127
officeplan@officeplan.com.br



ARQUIVO
194 CM_PE_PAD_DOC_001_MEM_CAL

_RO3
EMISSAO FOLHA
10/2019 6 DE 63

12.3.8  LIXEIRA INOX SWING COM ACABAMENTO POLIDO E TAMPA BASCULANTE 12 L,
TRAMONTINA OU SIMILAR — ORSE - 04375 ...ttt 42

12,4 BANGCADAS ... e e e sraaee 42
12.4.1  BANCADA EM GRANITO ANDORINHA, ESPESSURA 2CM - COMPOSICAO — 2019/41... 42

12.5  INFRA-ESTRUTURA DE INSTALAGOES .....ceiiiieieieieieteteisiessiesssessseee s ssssssssssses 42
12.5.1  FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS
A75 MM. AF_05/2015 — SINAPI = 90440 .....ccuteuieierieeienieeeeseeteseeseeeeestesseensessesseesesseensessesseensens 42
12.5.2  FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU
IGUAIS A 75MM. AF_05/2015 = SINAPI = 90437 ....ooitieieniieiie sttt ettt st st ee e 43

12.6  SISTEMA DE AGUA FRIA ..ottt ettt sttt et ae s s e 43
12.6.1  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 — SINAPI — 89403 .......cecevererererererererereieinensnnnnenns 43

12.6.2  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 — SINAPI - 89402 ........ccceveverererererererererereaeseseaenns 43

12.6.3  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 — SINAPI - 89413 ........ 43

12.6.4  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 — SINAPI - 89408......... 43

12.6.5 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, X 3/4
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
= SINAPE = 89366 ...ttt e e e 44

12.6.6  JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAOQ, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, X 1/2
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
= SINAPE - 90373 .t e s e e e s 44

12.6.7  TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 1/2,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
= SINAPE = 89396 ...t e e e 44

12.6.8  TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 3/4,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
= SINAPI - 89399 ... e e e e 44

12.6.9  TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
= SINAPI=90374 ... e e e s 45

12.6.10 BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2015 - COMPOSIGAO -
2019/48 45

OFFICEPLAN Planejamento e Gerenciamento
Rua Loefgreen, 280 — V. Mariana — Sao Paulo / SP
Tel.: (11) 3628-6128 / 3628-6127
officeplan@officeplan.com.br



ARQUIVO
194 CM_PE_PAD_DOC_001_MEM_CAL

_RO3
EMISSAO FOLHA
10/2019 7 DE 63

12.6.11 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 — SINAPI - 94704........... 45

12.6.12 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25
MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 — SINAPI - 94656 ..... 45

12.6.13 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32
MM X 1, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 — SINAPI - 94658 ..... 46

12.6.14  ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE

FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 — SINAPI - 94703........... 46
12.6.15 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 — SINAPI - 86906..........cceererererererenens 46
12.6.16 TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2" OU
3/4" (REF. 1128) - COMPOSIGAO — 2019/49 .....cueuruiiiiiieieieieieseieseseseseseseaesssssssssesssssesssssssssssssens 46
12.6.17 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2013 — SINAPI - 86911................. 47

12.6.18 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", INSTALADO EM RESERVACAO
DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016 — SINAPI - 94495 ........c.coceuverrrrrrrrererererererererererenens 47

12.6.19 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016 — SINAPI - 94494 ........c.cceeverererererererererereieasieannns 47

12.6.20 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 — SINAPI —
89987 47

12.6.21 TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL 3/4, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVACAO DE

AGUA. AF_06/2016 — SINAPI = 94796........ocvveererierrersieiesesssessse s ssse s s 48
12.7  SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO .....ecviviviriieiecicietese ettt 48
12.7.1  TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 — SINAPI - 89512 ......ccevirieierieeeeieeeeeeneeeeenae e 48
12.7.2  TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 — SINAPI 89511 .....cuiiiiiieiineeienieee et 48
12.7.3  TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 — SINAPI = 89509 ......ccceeirierrirrerienieieieeeiesiesieseessesenesseenes 48

12.7.4  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 — SINAPI - 89711 .. 49
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12.7.5  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 — SINAPI - 89529. 49

12.7.6  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 — SINAPI - 89522 . 49

12.7.7  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014 = SINAPI = 89724 ........cueveeererreeeereesiessie e 49

12.7.8  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 — SINAPI - 89514 . 49

12.7.9  JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 — SINAPI - 89567 .. 50

12.7.10 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 - COMPOSICAO —
2019/50 50

12.7.11 TE, PVC, SERIE NORMAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014 — SINAPI -
89829 50

12.7.12 REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 — SINAPI -
89557 50

12.7.13 REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 — SINAPI -
89549 50

12.7.14 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 -
SINAPT = 89669 ... e e e s 51

12.7.15 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 — SINAPI - 89547 . 51

12.7.16  LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 — SINAPI - 89545 . 51

12.7.17 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIA. AF_12/2014 — SINAPI - 89482 .................... 51

12.7.18 FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X 1,67 M, VOLUME UTIL 1.152 L (PARA

CONTRIBUINTES). AF_05/2018 — SINAPI = 98072.....cceeieeeeeieeieieeeeeeenieeeeneeseesneeee e eneenseseeeneenes 52
12.7.19 INSTALAGAO DE CLORADOR — SINAPI = 73612 ...ocuruiviieiiiriririsisisisesessssesssesesesesenens 52
12.7.20 CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60 CM COM TAMPA - H: 60

CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO — SINAPI = 74166/ ....cuoueuriererererereierevere e 52

OFFICEPLAN Planejamento e Gerenciamento
Rua Loefgreen, 280 — V. Mariana — Sao Paulo / SP
Tel.: (11) 3628-6128 / 3628-6127
officeplan@officeplan.com.br



ARQUIVO
194 CM_PE_PAD_DOC_001_MEM_CAL

_RO3
EMISSAO FOLHA
10/2019 9 DE 63

12.7.21 CAIXA DE GORDURA DUPLA, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO =

0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018 — SINAPI = 98103 ... oveeveeeereereeeseeeerserererenenene 52
12.7.22  REMOGCAO E REPOSICAO DE CONTRAPISO (PARA INSTALACOES) — COMPOSICAO —
2019/19 52
12.7.23  ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016 — SINAPI = 98103 +.....veeeeeeeereeeereeeseeeeeeeeeseeessesseesseeeseseseseseseseseesseesseessesesesesesesessenees 53
12.7.24  REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 — SINAPI - 96995...... 53
12.7.25  RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS / DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES
QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75MM. AF_05/2015 — SINAPI - 91222 .....coovovvvrreerenenn. 53
12.7.26  ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAGAO —
COMPOSICAO = 2019/51 orvreeeereeeeeeeseeeeeeesesereeseseeeeeseseeseseeseseeeseseesesseseseeseseseesesseneseesessesesessenae 53
12.8  SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO .....coeeeeeeeeeeseeeseeeeseseeeeeeeeeeese s eessessseseseseseseseseees s s 53
12.8.1  AS BUILT ELETRICA E SISTEMAS — EDIF = 20.03.16......veuveeeeereeeeeeeresersereseeeseeesseeseeeenes 53
13 INSTALACOES ELETRICAS ..o verveeeeeeeeeeereseseeesesseesesseeesssesesesesesesssesesesssessseesseeseseseseseseseneeesseessesene 54
131 LUMINARIAS ..ot vese e eese e ee e ss et eeeseeesesesesesene s ee s es et seesesesesesenenseeesseesene 54
13.1.1  LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2017 = SINAPI = 97592......eoveeeeeeereeeeeerereseseseeeeeeeseeesseeesesesseseseseseseseeseeeens 54
132 ILUMINAGAO E TOMADAS......ceoeeeeeeeeeeeee e eseseeeseeeesesesesesesessesessseesesesesesesesesesesessenessesseeses 54
13.2.1  PLUGUE COM 2P+T DE 10A, 250V = SINAPI = 97592 .....orveeveeeeeereeereserseeeseeseresseeeseeenes 54
13.2.2  PLUGUE PROLONGADOR COM 2P+T DE 10A, 250V — CPOS — 40.20.240.........rvvvvvene.. 54
13.2.3  CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 3 X 1,5 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLACAO HEPR
90°C = CPOS = 39.271.230 ..eeeeeoeeeeveeeeeereeeeseeeseseeeeseeesesesesesesesees s se st seesesesesesesesese s sesesseeseesereses 54
13.2.4  ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE, PESADO DE 3/4" - COM ACESSORIOS — CPOS —
38.06.040. ..o eeeeeeeeeeeeeee e e e e e ettt et et et s e s eeeeeene 54
13.2.5 CONDULETE DUPLO @3/4" — COMPOSICAO = 2019/55 ......veveeeeeereseeereeereeeseessseeerenes 55
13.2.6  CONDULETE METALICO DE 3/4" - CPOS = 40.06.040 ......vevveeeeeeererseeereeenseeseesseeseseees 55
13.2.7  INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLA E PLACA CONDULETE — CPOS —
B10.05. 180 e eee e et e ettt s e st es e eerenees 55
13.2.8 TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA COM 1 TAMPA PARA CONDULETE — CPOS —
B0.0.860......eeoeeeevee e se e ee e s s st s ettt et et s e s s s et et eees e renerenens 55
13.2.9  CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 2,5 MM2, ISOLAMENTO 750 V - ISOLACAO LSHF/A 70° C -
BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES — CPOS — 39.29. 111 ....voreeeeeeeeeeeeeeesseeseeeseeeseeseeeseeenes 55
13.3  ALIMENTADORES / ENTRADA DE ENERGIA ....c.verveeeeeeeeeereeeseeesesesseesseeessesesesesesesesesssessssens 55
13.3.1  QLF - QUADRO DE DISTRIBUICAO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 24 DIN
/ 18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES — CPOS — 37.03.210 ......veuveereeeeereseeeseeseeesseeseenes 56
13.3.2 QUADRO TELEBRAS DE EMBUTIR DE 400 X 400 X 120 MM — CPOS — 37.01.080.......... 56
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13.3.3 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN=40 MM, COM

ACESSORIOS = CPOS — 38.13.016 ..eveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeeseseeeneeesaseeeeeeeeeseeeeeeaenns 56
13.3.4  POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 7/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO —
COMPOSICAD = 2009/56 ...ttt eee et et e e et ee e e et et eaeae et et eaessesaseseaeseneseesana 56
13.3.5  DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TERMICO E MAGNETICO FIXOS, TENSAO
DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A — CPOS —37.25.090 «...e.veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeens 56
13.3.6 ELETRODUTO GALVANIZADO, PESADO DE 1 1/4" - COM ACESSORIOS — CPOS —
38.05.090. .. e eveeeeeeeeeeee ettt e et et et et et ete et ete e et et et et eaent et et e et eu et et et eaeteaentetetereeeeererenteeaneaen 56
13.3.7 CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLACAO HEPR 90°C -
BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES — CPOS — 39.26.060........c.cveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseseseseseeeens 57
13.4  SISTEMAS (INFORMATICA, ALARME E CFTV) woevviteeeeeeeeeeeeee ettt s e en e 57
13.4.1  CAIXA SUBTERRANEA DE ENTRADA DE TELEFONIA, TIPO R1 (600 X 350 X 500) MM,
PADRAO TELEBRAS, COM TAMPA — CPOS — 69.03.130. ... eeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeseeeeeeeenens 57
13.4.2 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM
ACESSORIOS = CPOS — 38.13.016 ... veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et e eeeeeeeteseeeeseeeeeeeseseneeseeseeeeeeeeeeeeeeeaenns 57
13.4.3  ELETRODUTO GALVANIZADO, PESADO DE 1 1/4° - COM ACESSORIOS — CPOS —
38.05.090. ... e eeeeeeeeeeee et e et e e et e e et et et et et ete et ete et et et etatereteaa e eaeteae e ese e eneeeneteeeteneeeeereeereeannnen 57
13.4.4  CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 300 X 300 X 120 MM —
CPOS — 40.02.080 ..ot ee et et e et et et et ee et eeeeeeeeeeeeeaeeeeaees et et eae et ea et eue et eeeteretene e ereeanenen 57
13.4.5 ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE, PESADO DE 1’ - COM ACESSORIOS — CPOS —
38.06.060. ... eeeeeeeeeeeeee et ettt et et et et et et e e et et et et et et et et et et e et et et et et ea et en et eeetaneeeeereneeteneanenen 58
13.4.6  CAMERA VM S5040 VF 1/3, 760 LINHAS 2.8 A 12MM, DA INTELBRAS OU SIMILAR —
ORSE = 11520 1. veeeeeeeeeee et eeee e e e e et e e e e e e e e e eeeeeeeeeeeeeeeseeseeeeeeeeeeaeeaeaeeeeeeeeeaesesaseeeaeeeeeeeeeeseenseeeneaannes 58
13.4.7 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1" - COM ACESSORIOS — CPOS — 38.01.060
58
13.4.8 UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL DE VIDEO EM REDE (NVR) DE ATE 8 CAMERAS IP,
ARMAZENAMENTO DE 6 TB, 1 INTERFACE DE REDE FAST ETHERNET — CPOS — 68.08.600.......... 58
13.4.9  TP-LINK MC220L CONVERSOR RJ45 MIDIA -FIBRA OTICA GIGABIT SFP- CONVERSOR DE
FIBRA OPTICA PARA REDE — COMPOSICAO = 2019/52 ...ttt 58
13.4.10 CONDULETE METALICO DE 1" - CPOS — 40.06.060 .......veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesereeseseesenes 58

13.4.11 ROTEADOR WIRELESS 300MBPS WRN300 — INTELBRAS — COMPOSICAO — 2019/5359
13.4.12 CABO OPTICO DE TERMINAGAO, 2 FIBRAS, 50/125 uM - USO INTERNO/EXTERNO —

CPOS = 39.27.000 ettt s e 59
13.4.13 SENSOR DE PRESENCA INFRAVERMELHO PASSIVO E MICROONDAS, ALCANCE DE 12
M - SEM FIO = CPOS — 40.05.350 .....cutiiiiiiiiiiiiiii ittt saas e 59

13.4.14 CENTRAL DE ALARME MICROPROCESSADA, PARA ATE 125 ZONAS — CPOS —
66.02.500 59
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13.4.15 TECLADO INTELBRAS XAT 2000 LCD PARA CENTRAL DE ALARME — COMPOSIGAO —
2019/54 59

13.4.16 SWITCH GIGABIT 24 PORTAS COM CAPACIDADE DE 10/100/1000/MBPS — CPOS —
66.20.225 59

13.4.17 CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A — CPOS -
39.18.126 60

13.4.18 CABO DE COBRE FLEXIVEL BLINDADO DE 2 X 1,5 MM?, ISOLAMENTO 600V,
ISOLAGCAO EM VC/E 105°C - PARA DETECCAO DE INCENDIO- PARA O ALARME — CPOS —39.12.510

60
13.4.19 CONECTOR RJ-45 FEMEA - CATEGORIA 6A — CPOS — 69.03.360 .......cocveveverererrerennnes 60
13.5  SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO ......cvvuierieriereiesisiesseesessse s se s ssse s s 60
13.5.1  AS BUILT ELETRICA E SISTEMAS — EDIF — 20.03.16......ccccoviiiiiiiiiiininiiiiniecieec e 60
14 COMPLEMENTAGAO DE OBRA E SERVIGCOS FINAIS .....cvcvevereviveriieieeee st snens 60
14.1 LIMPEZA GERAL (FINAL DE OBRA) — COMPOSICAO 2019/10......c.cocuvurrrrrrrrererererererererererenenens 60

14.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 — SINAPI - 72897........ 60
14.3  TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_01/2018 - SINAPI - 97915 ......ccceevereeieniereeienene 61
15 COMPLEMENTAGAO DE OBRA E SERVICOS FINAIS .....cvviveveiireriieeeeeeeeees ettt nens 61
15.1 LIMPEZA GERAL (FINAL DE OBRA) — COMPOSIGCAO = 2019/10......cocuvvrrrrererererererererererererenens 61

15.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 — SINAPI - 72897 ........ 61
15.3  TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_01/2018 - SINAPI - 97915 ......cccevvreeierierieeiennns 61
15.4  SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO .......cvvuierveieersesisiesseesesesse s seses st se s ssae s 62
15.4.1  AS BUILT ELETRICA E SISTEMAS — EDIF — 20.03.16......cccooviuiiiiiiiiiiiiiiiininccinec e, 62

16 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA.......ooviieieietetetetetetetessissssssse sttt sesennns 63
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INFORMAGOES PRELIMINARES

O presente relatério tem como objetivo fornecer o Memorial de Calculo para o Projeto

Executivo do monumento Padrdo do Lorena, parte integrante do Projeto Executivo de

Restauro da PESM, Nucleo ltutinga Pildes — Caminhos do Mar, localizado na Rodovia SP-148,

Estrada Caminho do Mar, Km 51, Cubatdo — SP.

Area da Edificacdo

Nivel Térreo (+0,00) 50,60m?
Nivel Térreo (+1,55) 83,25m?
Nivel Térreo (+2,10) 67,68m?
Nivel Sanitarios 23,22m?
Total 224,75m?
Piso Externo 49,82m?
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@

Nivel Sanitarios

1 SERVICOS INICIAIS
1.1  MOBILIZACAO E CANTEIRO DE OBRA

1.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. AF_11/2017 —
SINAPI —74209/1

Placa de obra dimensdes: 3,0m de altura x 8,0 metros de comprimento, portanto 24,0

metros.
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Investimento Total
R$ 1.000.000,00

Periodo da Obra
Inicio: 25/06/2011
Prazo: 12 meses

AULO

SAOP X
GOVERNO DO ESTADO NOME DA OBRA

P -

1.1.2 LIGAGAO PREDIAL DE AGUA EM MURETA DE CONCRETO,
PROVISORIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,
INCLUSIVE MURETA E HIDROMETRO, REDE DN 50MM —
COMPOSIGCAO —2019/1

Uma unidade de entrada de ligacdo predial de agua em mureta de concreto.
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1.1.3 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 — SINAP| —
98458

2 metros de distancia do piso final do monumento.

Portanto: 0,30 + 7,59 + 5,05 + 10,34 + 37,27 + 1,39 + 7,60 + 2,95 + 1,90 =74,39 m

lineares.

Para tapume com 2 metros de altura = 74,39 m x 2,0 m = 148,78 m? de tapume.

1.1.4 EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_11/2017 —
SINAPI—93208

Construcdo de 4 x 4 m = 16m?

1.1.5 LOCAGAO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS -
4,30 X2,30M - CPOS —02.02.140

Locacdo de container durante todo o periodo da obra: 4 meses.
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1.1.6 LOCAGCAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE
TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00M — CPOS
—02.02.212
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Maior fachada Elevagdo A: 51,16m?
Montagem e desmontagem, portanto 4 x a metragem quadrada dos andaimes:

51,16m? totais de andaime x 2 = 204,64m? de montagem e desmontagem de andaime.

1.1.7 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 — SINAPI — 97065

Maior fachada Elevagdo A: 51,16m?
Aluguel de andaimes por 3 meses de obra somente das dimensdes da fachada maior =

3x51,16m? = 153,48m? de aluguel de andaime.
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Os andaimes poderao ser reutilizados durante o periodo para as outras fachadas.

1.1.8 COLOCAGAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 —
SINAPI —97062

Maior fachada Elevagdo A: 51,16m?
Colocacgdo de tela calculado somente pela fachada maior = 51,16m? de tela.

A tela podera ser reutilizada para as outras fachadas.

2 DEMOLIGCOES E RETIRADAS

2.1 DEMOLIGCAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 —SINAPI — 97624

Area da parede da Entrada Sanitarios:

Comprimento da parede é de 0,55m x 0,10m de largura = 0,05m? de parede x 2,10m
de alturas (para coloca¢do de porta) = 0,12m3.

Comprimento da parede é de 0,38m x 0,20m de largura = 0,07m? de parede x 2,40m
de altura da parede = 0,18m3 x 2 (quantidade de paredes) = 0,36m3.

Comprimento da parede é de 0,80m x 0,20 de largura = 0,16m? de parede x 0,45 de
altura (diferenca da altura do PD de 2,40m e do vdo da porta de 1,95m) =0,07m3.

Area Entrada Sanitarios = 0,55m?.
Area da parede do Sanitario PNE Feminino:
Comprimento da parede é de 0,85m x 0,20m de largura = 0,17m? de parede x 2,10m

de alturas (para colocacdo de porta) = 0,36m?.

Area da parede do Sanitario PNE Masculino:

OFFICEPLAN Planejamento e Gerenciamento
Rua Loefgreen, 280 — V. Mariana — Sao Paulo / SP
Tel.: (11) 3628-6128 / 3628-6127
officeplan@officeplan.com.br



ARQUIVO
194 CM_PE_PAD_DOC_001_MEM_CAL

_RO3
EMISSAO FOLHA
10/2019 21 DE 63

Comprimento da parede é de 0,08m x 0,15m de largura = 0,012m? de parede x 2,10m

de alturas (para colocacdo de porta) = 0,03m3.

Area Total de Demoli¢do: 0,94m?3.

2.2 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 —SINAPI - 97631

Area das paredes do sanitdrio (colocacdo em toda a parede):
Entrada Sanitario: 17m?

Sanitario PNE Feminino: 17,69m?

Sanitario PNE Masculino: 16,97m?2.

Total: 51,66m?2.

Area do piso do sanitdrio:
Entrada Sanitario: 5,45m?
Sanitario PNE Feminino: 4,00m?
Sanitario PNE Masculino: 4,13m?
Total: 13,58m?2.

Total:65,24m?.

2.3 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 — SINAPI - 97633

Area das paredes do sanitario (colocacdo em toda a parede):
Entrada Sanitario: 17m?

Sanitario PNE Feminino: 17,69m?

Sanitario PNE Masculino: 16,97m?2.

Total: 51,66m?2.
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Area do piso do sanitario:
Entrada Sanitario: 5,45m?
Sanitario PNE Feminino: 4,00m?
Sanitario PNE Masculino: 4,13m?
Total: 13,58m?.

Total:65,24m?2.

2.4 REMOCAO DE VIDRO COMUM, SEM REAPROVEITAMENTO — SINAPI -
85421

Area da esquadria JM0O1, largura 0,23m x 0,75m de altura = 0,17m?

2.5 REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 —SINAPI - 97663

Serd removida 01 peca de vaso sanitario e 01 peca de lavatério.

Total: 02 pecgas.

2.6 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (OU COM REAPROVEITAMENTO,
FOLHAS DE PORTAS E JANELAS DEVERAO SER CATALOGADAS PARA
RESTAURO) — SINAPI - 97644

A porta PMO02 sera removida medindo 0,70m de largura x 1,95m de altura = 1,37m? x

03 (quantidade de portas a serem removidas) = 4,10m?2.
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2.7 DEMOLICAO DE MURETA DE PEDRA — COMPOSICAO — 2019/18

Sera removida um volume de 0,28 m3 (V=1,5x0,3x0,64m) de mureta de pedra para

instalacdo da plataforma elevatoéria.

3 LIMPEZA DE SUPERFICIES

3.1 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019
(PISO EXTERNO) — SINAPI - 99841

Piso externo: 49,82m?2.

3.2 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO — SINAPI — 73859/2
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Distancia de 2 metros do monumento = 64,21m?
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4 PLATAFORMA ELEVATORIA

4.1 PLATAFORMA ELEVATORIA VERTICAL MODELO SMART — ORSE -
99814

Serd instalada 01 unidade de plataforma elevatéria.

4.2 REBAIXAMENTO DE PISO PARA INSTALAGCAO DA PLATAFORMA
ACESSIVEL — COMPOSICAO — 2019/20

A drea para rebaixamento da plataforma serd de 2,14 m? (A= 1,4X1,51m).

5 DRYWALL

5.1 EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 — SINAPI
- 87528

Entrada Sanitario:

Comprimento das paredes: 1,55m + 0,63m + 0,85m + 0,55m + 0,16m + 0,33m + 0,16m
+0,47m +0,75m + 0,08m = 5,53m x 2,40m (altura) = 13,27m?2.

0,95m (vdo da porta) x 0,30m (altura descontado vdo da porta) = 0,29m? x 02
(quantidades de portas) = 0,58m?.

0,23m (vao janela JIMO01) x 1,65m (altura descontando vdo da janela) = 0,38m?2.

0,42m (vao janela JIM02) x 1,25m (altura descontando vdo da janela) = 0,53m?2.

Sanitario PNE Feminino:
Comprimento das paredes: 2,55m + 1,55m + 2,55m + 0,52m + 0,08m = 7,25m x 2,40m
(altura) = 17,40m?.
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0,95m (vdo da porta) x 0,30m (altura descontando o vio da porta) = 0,29m?2.

Sanitario PNE Masculino:

Comprimento das paredes: 2,55m + 1,55m + 0,88 + 0,88m + 0,47m + 0,13m = 6,46m x
2,40m (altura) = 15,50m?2.

0,95m (vdo da porta) x 0,30m (altura descontando vdo da porta) = 0,29m?2.

0,80m (v&o janela) x 1,20m (altura descontando vdo da janela) = 0,96m?

Total:49,20m?2.

5.2 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA
USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS DUPLAS, SEM VAOS. AF_06/2017 (PLACAS DE RU - GESSO
ACARTONADO NA COR VERDE) — SINAPI - 96368

Comprimento do Drywall é de 2,55 x 2,40m de altura = 6,12m?

5.3  FORRO MONOLITICO EM GESSO ACARTONADO COM TABICA
METALICA — COMPOSICAO — 2019/21

A somatdria das areas molhadas 12,86m? (A1=1,55x3,20=4,96m2 + A2=2,55x1,55=
3,95 m2 + A3=2,55x1,55=3,95m2).

6 RESTAURO

6.1 PEDRA

6.1.1 ERRADICACAO DE VEGETAGCAO EM PAREDES E ORNATOS —
COMPOSICAO —2019/2

Soma:
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Piso: 41,13m? + 101,56m? = 142,69m?

Paredes Externas:

Fachada A: 48,32m? + 5,36m? + 5,00m? + 1,04m? + 5,71m? + 2,15m? + 2,68m?+ 6,43 m?
=76,69m?

Fachada B: 57,64m? + 9,00m? + 5,57m? + 9,06m?= 81,27m?

Arco: 19,81m?

Fachada C: 9,94m? + 17,88m? + 12,42m? = 40,24m?

Total = 360,70m?

6.1.2 ERRADICAGAO DE LIQUENS E FUNGOS EM PAREDES E ORNATOS —
COMPOSICAO - 2019/3

Soma:

Piso: 41,13m? + 101,56m? = 142,69m?

Paredes Externas:

Fachada A: 48,32m? + 5,36m? + 5,00m? + 1,04m? + 5,71m? + 2,15m? + 2,68m?+ 6,43m?
=76,69m?

Fachada B: 57,64m? + 9,00m? + 5,57m? + 9,06m?= 81,27m?

Arco: 19,81m?

Fachada C: 9,94m? + 17,88m? + 12,42m? = 40,24m?

Total = 360,70m?

6.1.3 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E
AGUA — SINAPI - 99841

Soma:

Piso: 41,13m? + 101,56m? = 142,69m?

Paredes Externas:

Fachada A: 48,32m? + 5,36m? + 5,00m? + 1,04m? + 5,71m? + 2,15m? + 2,68m?+ 6,43m?
=76,69m?
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Fachada B: 57,64m? + 9,00m? + 5,57m? + 9,06m?= 81,27m?
Arco: 19,81m?

Fachada C: 9,94m? + 17,88m? + 12,42m? = 40,24m?

Total = 360,70m?

6.1.4 APLICACAO DE RESINA SOBRE REVESTIMENTO DE PEDRA PISO OU
PAREDE — COMPOSICAO — 2019/4

Soma:

Piso: 41,13m? + 101,56m? = 142,69m?

Paredes Externas:

Fachada A: 48,32m? + 5,36m? + 5,00m? + 1,04m? + 5,71m? + 2,15m? + 2,68m?+ 6,43 m?
=76,69m?

Fachada B: 57,64m? + 9,00m? + 5,57m? + 9,06m?= 81,27m?

Arco: 19,81m?

Fachada C: 9,94m? + 17,88m? + 12,42m? = 40,24m?

Total = 360,70m?

OFFICEPLAN Planejamento e Gerenciamento
Rua Loefgreen, 280 — V. Mariana — Sao Paulo / SP
Tel.: (11) 3628-6128 / 3628-6127
officeplan@officeplan.com.br



ARQUIVO
194 CM_PE_PAD_DOC_001_MEM_CAL

_RO3
EMISSAO FOLHA
10/2019 28 DE 63

6.1.5 REMOGCAO DE PINTURA EM PEDRA (ARENITO) — COMPOSICAO —
2019/57

i

Soma:

Area superior: 58,14m?

Lateral: perimetro total 161,20m x 0,1m de espessura: 16,12m?

Vasos: area superficial de tronco de cone =t x g x (R+r) , sendo g a geratriz, R o raio
maior e r o rio menor = 1t x 0,60 x (1,0+0,57) = 2,96m? por vaso, sendo 6 vasos = 2,96 x 6 =
17,76m?2.

Total: 58,14 + 16,12 + 17,76 = 92,02m? de remoc3o de pintura.

6.2 AZULEJO DECORATIVO

6.2.1 PROTECAO DE ELEMENTOS ARTISTICOS CONTRA IMPACTOS, COM
CHAPA COMPENSADA RESINADA E=10 MM E ESPUMA, FIXADA SOB
CAIBROS OU RIPOES, E VEDAGAO COM LONA PLASTICA -
COMPOSIGCAO —2019/5

Soma:

Piso: 2,43m?
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Paredes Externas

Painel Frontal: 11,46m? x 02 = 22,92m?
Arco: 3,15m? + 2,93m? = 6,08m?
Banco: 0,50m? x 02 = 1,00m?

Total: 32,43m?

6.2.2 LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS — COMPOSICAO — 2019/6

Soma:

Piso: 2,43m?

Paredes Externas

Painel Frontal: 11,46m? x 02 = 22,92m?
Arco: 3,15m? + 2,93m? = 6,08m?
Banco: 0,50m? x 02 = 1,00m?

Total: 32,43m?

6.2.3 PONTE DE ADERENCIA ADESIVO BASE ACRILICA — COMPOSICAO —
2019/7

Soma:

Piso: 2,43m?

Paredes Externas

Painel Frontal: 11,46m? x 02 = 22,92m?
Arco: 3,15m? + 2,93m? = 6,08m?
Banco: 0,50m? x 02 = 1,00m?

Total: 32,43m? x 20% = 6,49m?
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6.2.4 REINTEGRACAO CROMATICA DA POLICROMIA COM TINTAS PARA
RESTAURO MAIMERI, CORES VARIOS GRUPOS (G1, G2, G3 E G4) —
ORSE - 12357

Soma:

Piso: 2,43m?

Paredes Externas

Painel Frontal: 11,46m? x 02 = 22,92m?
Arco: 3,15m? + 2,93m? = 6,08m?
Banco: 0,50m? x 02 = 1,00m?

Total: 32,43m? x 50% = 16,22m?

6.2.5 PINTURA DE PROTEGCAO COM APLICACAOQ DE 01 DEMAO DE VERNIZ
PARALOID B72 OU SIMILAR — COMPOSIGAO — 2019/8

Soma:

Piso: 2,43m?

Paredes Externas

Painel Frontal: 11,46m? x 02 = 22,92m?
Arco: 3,15m? + 2,93m? = 6,08m?
Banco: 0,50m? x 02 = 1,00m?

Total: 32,43m?

7 ESQUADRIAS

7.1 REMOCAO DE RE-PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA OU
FORROS — COMPOSIGAO — 2019/22

Folhas Janelas:

JMO01: 0,23m de largura x 0,75m de altura = 0,17m? x 02 (lados da folha) = 0,34m?
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JMO02: 0,42m de largura x 1,15m de altura = 0,48m? x 02 unidades = 0,96m? x 02 (lados
da folha) = 1,92 m?

JMO03: 0,80m de largura x 1,20m de altura = 0,96m? x 02 (lados da folha) = 1,92m?

Batentes Janelas:

JMO01: 0,23m de largura x 0,75m de altura = 0,17m?

JMO02: 0,42m de largura x 1,15m de altura = 0,48m? x 02 unidades = 0,96m?

JMO03: 0,80m de largura x 1,20m de altura = 0,96m?

Total: 6,27m?

7.2 RECUPERAGAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA DE OBRAS HISTORICAS
C/ APROVEITAMENTO DE 75% - COMPOSICAO — 2019/23

Folhas Janelas:

JMO01: 0,23m de largura x 0,75m de altura = 0,17m?

JMO02: 0,42m de largura x 1,15m de altura = 0,48m? x 02 unidades = 0,96m?
JMO03: 0,80m de largura x 1,20m de altura = 0,96m?

Total: 2,09m?

7.3 RECUPERACAO DE BATENTE EM MADEIRA DE LEI, PARA PORTAS
E/OU JANELAS - COMPOSICAO —2019/24

Batentes Janelas:

JMO01: 0,23m de largura x 0,75m de altura = 0,17m?

JMO02: 0,42m de largura x 1,15m de altura = 0,48m? x 02 unidades = 0,96m?

JMO03: 0,80m de largura x 1,20m de altura = 0,96m?
Total: 2,09m?

7.4  LIMPEZA DE FERRAGEM - COMPOSICAO —2019/25

JMO1: 01 unidade
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JMO02: 02 unidades
JMO03: 01 unidade
Total: 04 unidades

7.5 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2015 — SINAPI -
91327

PMO1: 03 unidades

7.6 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015 - COMPOSICAO — 2019/26

PMO1: 03 unidades

7.7 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAQS — SINAPI -
84679

Folhas Janelas:

JMO1: 0,23m de largura x 0,75m de altura = 0,17m? x 02 (lados da folha) = 0,34m?

JMO02: 0,42m de largura x 1,15m de altura = 0,48m? x 02 unidades = 0,96m? x 02 (lados
da folha) = 1,92 m?

JMO03: 0,80m de largura x 1,20m de altura = 0,96m? x 02 (lados da folha) = 1,92m?

Batentes Janelas:

JMO01: 0,23m de largura x 0,75m de altura = 0,17m?

JMO02: 0,42m de largura x 1,15m de altura = 0,48m? x 02 unidades = 0,96m?

JMO03: 0,80m de largura x 1,20m de altura = 0,96m?
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Portas Novas:

PMO1: 0,90m de largura x 2,10m de altura = 1,89m? x 02(lados da folha) = 3,78m? x 03
unidades = 11,34m?

Total: 17,61m?

7.8 EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS — SINAPI —
74133/2

Folhas Janelas:

JMO1: 0,23m de largura x 0,75m de altura = 0,17m? x 02 (lados da folha) = 0,34m?

JMO02: 0,42m de largura x 1,15m de altura = 0,48m? x 02 unidades = 0,96m? x 02 (lados
da folha) = 1,92 m?

JMO03: 0,80m de largura x 1,20m de altura = 0,96m? x 02 (lados da folha) = 1,92m?

Batentes Janelas:

JMO01: 0,23m de largura x 0,75m de altura = 0,17m?

JMO02: 0,42m de largura x 1,15m de altura = 0,48m? x 02 unidades = 0,96m?

JMO03: 0,80m de largura x 1,20m de altura = 0,96m?

Portas Novas:

PMO1: 0,90m de largura x 2,10m de altura = 1,89m? x 02(lados da folha) = 3,78m? x 03
unidades = 11,34m?

Total: 17,61m?

7.9  PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAQS — SINAPI
84659

Folhas Janelas:

JMO01: 0,23m de largura x 0,75m de altura = 0,17m? x 02 (lados da folha) = 0,34m?

JMO02: 0,42m de largura x 1,15m de altura = 0,48m? x 02 unidades = 0,96m? x 02 (lados
da folha) = 1,92 m?

JMO03: 0,80m de largura x 1,20m de altura = 0,96m? x 02 (lados da folha) = 1,92m?
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Batentes Janelas:

JMO01: 0,23m de largura x 0,75m de altura = 0,17m?

JMO02: 0,42m de largura x 1,15m de altura = 0,48m? x 02 unidades = 0,96m?
JMO03: 0,80m de largura x 1,20m de altura = 0,96m?

Portas Novas:

PMO01: 0,90m de largura x 2,10m de altura = 1,89m? x 02(lados da folha) = 3,78m? x 03

unidades = 11,34m?

Total: 17,61m?

7.10 RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA,
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL —SINAPI - 72144

QUANT.
LOCAL FOLHAS QUANT. TOTAL
JMO01 1,00 1,00 1,00
JMO02 1,00 2,00 2,00
JMO03 1,00 1,00 1,00
total 4,00
8 VIDROS

8.1 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM — SINAPI| —
72122

JMO01: 0,23m de largura x 0,75m de altura = 0,17m?

8.2 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO
E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO — SINAPI -
Entrada Sanitario: 1,65m de comprimento x 0,80m de altura = 1,34m?

Sanitario PNE Feminino: 0,50m de comprimento x 0,70m de altura = 0,35m?

Sanitario PNE Masculino: 0,50m de comprimento x 0,70m de altura = 0,35m?
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Total = 2,04m?

9 REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDE

9.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE, 240 X 116 X
9MM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-llI, REJUNTADO,
EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE OU EMBOCO — LADRILHO DE
CERAMICA H=2,20M, MODELO RV DROPS TUTTI FRUTTI BR DIMENSOES
11X25CM, COR VERMELHO, CODIGO 61320016, MARCA INCEPA OU
SIMILAR — COMPOSICAO — 2019/27

Entrada Sanitario:

Comprimento das paredes: 1,55m + 0,63m + 0,85m + 0,55m + 0,16m + 0,33m + 0,16m
+0,47m +0,75m + 0,08m = 5,53m x 2,20m (altura revestimento) = 12,17m?.

0,95m (vdo da porta) x 0,10m (altura descontado vdo da porta) = 0,09m? x 02
(quantidades de portas) = 0,19m?.

0,23m (vao janela JIM01) x 1,45m (altura descontando vdo da janela) = 0,33m?2.

0,42m (vdo janela JM02) x 1,05m (altura descontando v3o da janela) = 0,44m?.

Sanitario PNE Feminino:

Comprimento das paredes: 2,55m + 1,55m + 2,55m + 0,52m + 0,08m = 7,25m x 2,40m
(altura) = 17,40m?2.

0,95m (vdo da porta) x 0,30m (altura descontando o vio da porta) = 0,29m?2.

Sanitario PNE Masculino:

Comprimento das paredes: 2,55m + 1,55m + 0,88 + 0,88m + 0,47m + 0,13m = 6,46m X
2,20m (altura) = 14,21m?.

0,95m (vdo da porta) x 0,10m (altura descontando vdo da porta) = 0,09m?.

0,80m (vdo janela JM03) x 1,00m (altura descontando vio da janela) = 0,80m?

Total: 45,92m?.
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5,45m?

5,58m?

9.2 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE, 90 X 90 CM,
PORCELANATO, ESMALTADO, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-IIl, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE
BASE OU EMBOCO - PORCELANATO ESMALTADO POLIDO, MODELO PE
SEATTLE GRIS POL, DIMENSOES 90X90CM, COR CINZA, CODIGO 67180020,
MARCA INCEPA OU SIMILAR — COMPOSICAO — 2019/28

Entrada Sanitario:

Area do Piso = 5,45m?

Sanitdrio PNE Feminino:
Area do Piso =4,00m?2
Sanitario PNE Masculino
Area do Piso =4,13m?
Total: 13,58m?

9.3  IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE
FLEXIVEL A BASE ACRILICA — SINAPI — 74066/2

Entrada Sanitario
Area piso 5,45m? + (parede 0,20m de subida x perimetro 6,65m) = 5,45 + 1,33 = 6,78m?
Sanitario PNE Feminino:

Area Piso 4,00m? ++ (parede 0,20m de subida x perimetro 7,25m) = 4,00 + 1,45

Sanitario PNE Masculino

Area Piso 4,13m? + (parede 0,20m de subida x perimetro 7,255m) = 4,13 + 1,45

Total: 17,81m?
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10 PINTURAS

10.1 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (TINTA ACRILICA PREMIUM FOSCO,
COR ANDIROBA €373, SUVINIL OU SIMILAR) - SINAPI — 88489

Entrada Sanitario:

Comprimento das paredes: 1,55m + 0,63m + 0,85m + 0,55m + 0,16m + 0,33m + 0,16m
+0,47m +0,75m + 0,08m = 5,53m x 0,20m (altura pintura) = 1,11m?2.

Sanitdrio PNE Feminino:

Comprimento das paredes: 2,55m + 1,55m + 2,55m + 0,52m + 0,08m = 7,25m x 0,20m
(altura pintura) = 1,45m?2.

Sanitario PNE Masculino:

Comprimento das paredes: 2,55m + 1,55m + 0,88 + 0,88m + 0,47m + 0,13m = 6,46m x
0,20m (altura pintura) = 1,30m?.

Total: 3,86m?2.

10.2 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (TINTA ACRILICA PREMIUM FOSCO, COR
ANDIROBA C373, SUVINIL OU SIMILAR) - SINAPI - 88488

Entrada Sanitario:

Area do Teto= 4,96m?

Sanitario PNE Feminino:
Area do Teto =3,95m?
Sanitario PNE Masculino
Area do Teto =3,95m?
Total:12,86m?
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11 RAMPAS

11.1 PASSARELA METALICA, COMPOSTA DE PERFIS METALICOS, CHAPAS
EM XADREZ E CHUMBADORES, PINTURA DE ACORDO COM ESPECIFICACAO
ABNT NBR 1550 — ORSE — 11898

Chapa Xadrez 5 mm — peso especifico 34,52kg/m?
Rampa Entrada — 10,53m?

Rampa Banheiro —4,74m?

Rampa Plataforma—7,11 + 4,22 = 11,33m?

Total = (10,53+4,74+11,33)m? x 34,52kg/m? = 26,6m?* x 34,52kg/m? = 923,55kg

Metalon 5x5cm espessura 5mm — peso especifico 7,6kg/m

Rampa Entrada — perimetro 20,16 + transversais (14x1,18) + pés (0,31x6) + ( 0,16x13) = 20,16
+16,52 + 1,86 + 2,08 = 40,62m

Rampa Banheiro — perimetro 10,53 + transversais (1,12x12) + pés (14x0,11) = 10,53 + 13,44 +
1,54 =25,51m

Rampa Plataforma — perimetro 32,57m + transversais
(2,05+1,25+1,25+1,50+1,50+1,50+1,50)m + pés (8x0,29)m = 32,57 + 10,55 + 2,32 = 45,44m

Total = (40,62 + 25,51 + 45,44)m x 7,6kg/m = 111,57m x 7,6kg/m = 847,93kg

Total geral =923,55kg + 847,93kg = 1.771,48kg

11.2 GUARDA-CORPO E CORRIMAO EM TUBO FERRO GALVANIZADO,
ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11 CM (3/4”) E BARRAS
HORIZONTAIS (SUPERIOR, INTERMEDIARIAS (DUAS) E INFERIOR) DE 1.1/2”,
INCLUSIVE CURVA DE ACO — COMPOSICAO — 2019/29

Somatodria serd de 39,61m (sendo total metros= 17,49+8,96+13,16m).
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12 INSTALAGOES HIDRAULICAS

12.1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS

12.1.1 CUBA DE SEMI ENCAIXE CERAMICA, COR BRANCO, QUADRADA H 15,5 X C 41
X L 41CM, MODELO BASIC, CODIGO 1730250013300, CELITE OU SIMILAR -
COMPOSIGAO - 2019/30

Entrada Sanitario: 2 unidades.

12.1.2 BACIA COM ABERTURA FRONTAL, COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO, H 430
X L 384 X P 630CM, COR BRANCO, CODIGO 31359, CELITE OU SIMILAR -
COMPOSICAO —2019/31

Sanitario PNE fem: 1 unidade.
Sanitario PNE masc: 1 unidade.

Portanto, 2 unidades.

12.1.3 LAVATORIO COLUNA SUSPENSA, MODELO VOGUE PLUS, COR BRANCO, H 160
X C470 X L 550, CODIGO L.51.17, DECA OU SIMILAR - COMPOSIGAO —
2019/32

Sanitario PNE fem: 1 unidade.
Sanitario PNE masc: 1 unidade.

Portanto, 2 unidades.

12.2 METAIS
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12.2.1 TORNEIRA DE MESA CONFORTO COM FECHAMENTO AUTOMATICO PARA
LAVATORIO, DECAMATIC ECO, MODELO 1173.C.CONF, DECA OU SIMILAR -
COMPOSIGAO - 2019/33

Entrada Sanitario: 2 unidades.

12.2.2 TORNEIRA BICA BAIXA DEFICIENTE PNE AUTOMATICA COM ALAVANCA NBR
9050, COR CROMADA, CODIGO CE8849, CERTIVA OU SIMILAR -
COMPOSIGAO — 2019/34

Sanitario PNE fem: 1 unidade.
Sanitario PNE masc: 1 unidade.

Portanto, 2 unidades.

12.3 ACESSORIOS

12.3.1 BARRA DE APOIO 70CM EM ACO INOX, CODIGO 2310.1.070.ESC, DECA OU
SIMILAR - COMPOSICAO — 2019/35

Sanitario PNE fem: 1 unidade.
Sanitario PNE masc: 1 unidade.

Portanto, 2 unidades.

12.3.2 BARRA DE APOIO 80CM EM ACO INOX, CODIGO 2310.1.080.ESC, DECA OU
SIMILAR - COMPOSIGCAO — 2019/36

Sanitario PNE fem: 2 unidades.
Sanitario PNE masc: 2 unidades.

Portanto, 4 unidades.
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12.3.3 BARRA DE APOIO LATERAL FIXA 60CM, EM ACO INOX, CODIGO
2375.1.060.ESC, DECA OU SIMILAR - COMPOSICAO — 2019/37

Sanitario PNE fem: 1 unidade.
Sanitario PNE masc: 1 unidade.

Portanto, 2 unidades.

12.3.4 TOALHEIRO UNIK COM DETALHE, COR BRANCO, CODIGO V3b, JSN OU
SIMILAR - COMPOSIGCAO — 2019/38

Sanitario PNE fem: 1 unidade.
Sanitario PNE masc: 1 unidade.
Entrada sanitario: 1 unidade.

Portanto, 3 unidades.

12.3.5 SUPORTE PARA ROLO DE 600 A 800m ABS, COR BRANCO, CODIGO N11, JSN
OU SIMILAR - COMPOSIGAO — 2019/39

Sanitario PNE fem: 1 unidade.
Sanitario PNE masc: 1 unidade.

Portanto, 2 unidades.

12.3.6 SABONETEIRA "START" ABS PARA REFIL 800mL, COR BRANCO, CODIGO S10,
JSN OU SIMILAR - SINAPI - 95547

Sanitario PNE fem: 1 unidade.
Sanitario PNE masc: 1 unidade.
Entrada sanitario: 1 unidade.

Portanto, 3 unidades.
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12.3.7 LIXEIRA INOX KONIKA SEM TAMPA COM ACABAMENTO SCOTCH BRITE BASE
E ARO EM POLIPROPILENO 50 L, TRAMONTINA OU SIMILAR - COMPOSICAO —
2019/40

Entrada Sanitario: 1 unidade.

12.3.8 LIXEIRA INOX SWING COM ACABAMENTO POLIDO E TAMPA BASCULANTE 12
L, TRAMONTINA OU SIMILAR — ORSE - 04375

Sanitario PNE fem: 1 unidade.
Sanitario PNE masc: 1 unidade.

Portanto, 2 unidades.

12.4 BANCADAS

12.4.1 BANCADA EM GRANITO ANDORINHA, ESPESSURA 2CM - COMPOSICAQ —
2019/41

Uma bancada de 1,70 x 0,37m = 0,63m? de bancada.

12.5 INFRA-ESTRUTURA DE INSTALACOES

12.5.1 FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 — SINAPI - 90440

Quantidade: 5 furos. (furos: alimentacdo teto, eletroduto alimentacdo, eletroduto

légica, eltroduto sanitario masculino e eletroduto sanitario feminino)
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12.5.2 FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75MM. AF_05/2015 — SINAPI - 90437

Quantidade: 5 furos. (furos: Interruptor entrada, interruptor sanitario masculino,

interruptor sanitdrio feminino, caixa de Luz e caixa de sistemas.)

12.6 SISTEMA DE AGUA FRIA

12.6.1 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014 — SINAPI — 89403

Comprimento do tudo de 18m.

12.6.2 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014 —SINAPI - 89402

Comprimento de 24,00m.

12.6.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014 — SINAPI - 89413

Quantidade: 4 pecas.

12.6.4 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014 — SINAPI - 89408

Quantidade: 8 pecas.
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12.6.5 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25
MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 — SINAPI - 89366

Quantidade: 1 peca.

12.6.6 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAQ, PVC, SOLDAVEL, DN 25
MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 — SINAPI - 90373

Quantidade: 2 pegas.

12.6.7 TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
25 MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 — SINAPI - 89396

Quantidade: 1 peca.

12.6.8 TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
32 MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 — SINAPI - 89399

Quantidade: 1 peca.
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12.6.9 TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
25 MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 — SINAPI - 90374

Quantidade: 2 pecas.

12.6.10 BUCHA DE REDUCAOQ, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2015 - COMPOSIGAO —
2019/48

Quantidade: 1 pega.

12.6.11 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA
DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016 — SINAPI - 94704

Quantidade: 2 pegas.
12.6.12 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2016 — SINAPI - 94656

Quantidade: 2 pecas.
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12.6.13 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2016 — SINAPI - 94658

Quantidade: 2 pecgas.

12.6.14 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAGAO DE
AGUA DE EDIFICAGCAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2016 — SINAPI - 94703

Quantidade: 2 pecgas.

12.6.15 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA
LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2013 - SINAPI - 86906

Quantidade: 2 pegas.

12.6.16 TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM,
PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF. 1128) - COMPOSICAO —
2019/49

Quantidade: 1 peca.
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12.6.17 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4",
PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2013 — SINAPI - 86911

Quantidade: 2 pegas.

12.6.18 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1",
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 — SINAPI - 94495

Quantidade: 1 peca.

12.6.19 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 — SINAPI - 94494

Quantidade: 2 pecgas.

12.6.20 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4",
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOQOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 — SINAP| — 89987

Quantidade: 1 pegas.
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12.6.21 TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL 3/4, FORNECIDA E
INSTALADA EM RESERVAGAO DE AGUA. AF_06/2016 — SINAPI -
94796

Quantidade: 1 pega.

12.7 SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO

12.7.1 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 -
SINAPI - 89512

Comprimento: 6m.

12.7.2 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 -
SINAPI 89511

Comprimento: 10m.
12.7.3 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 -
SINAPI - 89509

Comprimento: 3m.

OFFICEPLAN Planejamento e Gerenciamento
Rua Loefgreen, 280 — V. Mariana — Sao Paulo / SP
Tel.: (11) 3628-6128 / 3628-6127
officeplan@officeplan.com.br



ARQUIVO
194 CM_PE_PAD_DOC_001_MEM_CAL
_RO3

EMISSAO FOLHA

10/2019 49 DE 63

12.7.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 — SINAPI - 89711

Comprimento: 3m.

12.7.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 —SINAPI - 89529

Quantidade: 1 peca.

12.7.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 — SINAPI - 89522

Quantidade: 2 pecas.

12.7.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 —
SINAPI - 89724

Quantidade: 2 pegas.

12.7.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 —SINAPI - 89514

Quantidade: 2 pecas.
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12.7.9 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 —SINAPI - 89567

Quantidade: 1 pega.

12.7.10 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 - COMPOSIGAO — 2019/50

Quantidade: 1 peca.

12.7.11 TE, PVC, SERIE NORMAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
OU VENTILAGAO. AF_12/2014 — SINAPI - 89829

Quantidade: 5 pegas.

12.7.12 REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 — SINAPI - 89557

Quantidade: 1 peca.

12.7.13 REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75
X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 — SINAPI - 89549

Quantidade: 1 peca.
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12.7.14 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 — SINAPI - 89669

Quantidade: 4 pegas.

12.7.15 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 — SINAPI - 89547

Quantidade: 3 pecas.

12.7.16 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 — SINAPI - 89545

Quantidade: 1 peca.

12.7.17 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA
E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA
PLUVIA. AF_12/2014 —SINAPI - 89482

Quantidade: 2 pegas.
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12.7.18 FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X
1,67 M, VOLUME UTIL 1.152 L (PARA CONTRIBUINTES).
AF_05/2018 — SINAPI - 98072

Quantidade: 1 peca.

12.7.19 INSTALAGAO DE CLORADOR — SINAPI - 73612

Quantidade: 1 peca.

12.7.20 CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60
CM COM TAMPA - H: 60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO —
SINAPI —74166/1

Quantidade: 1 pega.

12.7.21 CAIXA DE GORDURA DUPLA, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M.
AF_05/2018 — SINAPI - 98103

Quantidade: 1 peca.

12.7.22 REMOCAO E REPOSICAO DE CONTRAPISO (PARA
INSTALACOES) — COMPOSICAO — 2019/19

Quantidade: 7,78 m2
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12.7.23 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 — SINAPI - 98103

Volume: 4,04 m3 (encanamento alimentacdo: 2,75 m3 + vol. Biodigestor= 0704 m3 +

caixa clorada= 0,12m3 + Caixa de inspecdo=0,125m3 + Caixa de gordura= 0,35m3)

12.7.24 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
—SINAPI - 96995

Volume: 2,75 m3 (referentes a encanamento de alimentacdo chegada)

12.7.25 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS / DISTRIBUICAO COM
DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A
75MM. AF_05/2015 —SINAPI - 91222

Quantidade: 19,86 m.

12.7.26 ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO
PARA TUBULAGAO — COMPOSIGAO — 2019/51

Quantidade: 19,86 m.

12.8 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO

12.8.1 AS BUILT ELETRICA E SISTEMAS — EDIF — 20.03.16

Quantidade: 1 unidade.
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13 INSTALAC(")ES ELETRICAS
13.1 LUMINARIAS

13.1.1 LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017 — SINAPI - 97592

Sanitario PNE feminino: 1 unidade.
Sanitario PNE masculino: 1 unidade.
Entrada sanitario: 1 unidade.

Total: 3 unidades.

13.2 ILUMINACAO E TOMADAS

13.2.1 PLUGUE COM 2P+T DE 10A, 250V — SINAPI - 97592

Quantidade: 3 unidades.

13.2.2 PLUGUE PROLONGADOR COM 2P+T DE 10A, 250V — CPOS —
40.20.240

Quantidade: 3 unidades.

13.2.3 CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 3 X 1,5 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1 KV -
ISOLAGAO HEPR 90°C — CPOS — 39.21.230

Quantidade: 3 metros.

13.2.4 ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE, PESADO DE 3/4" - COM
ACESSORIOS — CPOS — 38.06.040

Quantidade: 12 metros.

OFFICEPLAN Planejamento e Gerenciamento
Rua Loefgreen, 280 — V. Mariana — Sao Paulo / SP
Tel.: (11) 3628-6128 / 3628-6127
officeplan@officeplan.com.br



ARQUIVO REV.

194_CM_PE_PAD_DOC_001_MEM_CAL (03 @|
_RO3

EMISSAO FOLHA

10/2019 55 DE 63

13.2.5 CONDULETE DUPLO @#3/4" — COMPOSICAO —2019/55

Quantidade: 2 unidades.

13.2.6 CONDULETE METALICO DE 3/4" - CPOS — 40.06.040

Quantidade: 10 unidades.

13.2.7 INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLA E PLACA
CONDULETE — CPOS —40.05.180

Quantidade: 1 unidade.

13.2.8 TOMADA 2P+T DE 20 A- 250 V, COMPLETA COM 1 TAMPA PARA
CONDULETE — CPOS —40.04.460

Quantidade: 3 unidades.

13.2.9 CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 2,5 MM?, ISOLAMENTO 750 V -
ISOLAGAQ LSHF/A 70° C - BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES —
CPOS-39.29.111

Quantidade: 740 metros.

13.3 ALIMENTADORES / ENTRADA DE ENERGIA
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13.3.1 QLF - QUADRO DE DISTRIBUICAO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA
DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES —
CPOS —-37.03.210

Quantidade: 1 unidade.

13.3.2 QUADRO TELEBRAS DE EMBUTIR DE 400 X 400 X 120 MM — CPOS —
37.01.080

Quantidade: 8 pegas.

13.3.3 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,
DN= 40 MM, COM ACESSORIOS — CPOS —38.13.016

Quantidade: 70 metros.

13.3.4 POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 7/600 - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO — COMPOSIGAO — 2019/56

Quantidade: 1 unidade.

13.3.5 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TERMICO E
MAGNETICO FIXOS, TENSAO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A
60A — CPOS —37.25.090

Quantidade: 1 unidade.

13.3.6 ELETRODUTO GALVANIZADO, PESADO DE 1 1/4" - COM
ACESSORIOS — CPOS — 38.05.090

Quantidade: 12 metros.
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13.3.7 CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1 KV -
ISOLACAO HEPR 90°C - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES —
CPOS - 39.26.060

Quantidade: 100 metros.

13.4 SISTEMAS (INFORMATICA, ALARME E CFTV)

13.4.1 CAIXA SUBTERRANEA DE ENTRADA DE TELEFONIA, TIPO R1 (600 X
350 X 500) MM, PADRAO TELEBRAS, COM TAMPA — CPOS —
69.03.130

Quantidade: 1 peca.

13.4.2 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,
DN= 40 MM, COM ACESSORIQOS — CPOS — 38.13.016

Quantidade: 100 metros.

13.4.3 ELETRODUTO GALVANIZADO, PESADO DE 1 1/4" - COM
ACESSORIOS — CPOS — 38.05.090

Quantidade: 6 metros.

13.4.4 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 300 X
300 X 120 MM - CPOS - 40.02.080

Quantidade: 4 pecas.
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13.4.5 ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE, PESADO DE 1" - COM
ACESSORIOS — CPOS — 38.06.060

Quantidade: 9 metros.

13.4.6 CAMERA VM S5040 VF 1/3, 760 LINHAS 2.8 A 12MM, DA
INTELBRAS OU SIMILAR — ORSE - 11520

Quantidade: 1 unidade.

13.4.7 ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL DE 1’ - COM ACESSORIOS
— CPOS —38.01.060

Quantidade: 5 metros.

13.4.8 UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL DE VIDEO EM REDE (NVR) DE
ATE 8 CAMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 6 TB, 1 INTERFACE DE
REDE FAST ETHERNET — CPOS - 68.08.600

Quantidade: 1 unidade.

13.4.9 TP-LINK MC220L CONVERSOR RJ45 MIDIA -FIBRA OTICA GIGABIT
SFP- CONVERSOR DE FIBRA OPTICA PARA REDE — COMPOSICAQ —
2019/52

Quantidade: 1 unidade.

13.4.10 CONDULETE METALICO DE 1” - CPOS — 40.06.060

Quantidade: 3 unidades.
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13.4.11 ROTEADOR WIRELESS 300MBPS WRN300 — INTELBRAS —
COMPOSICAO —2019/53

Quantidade: 1 unidade.

13.4.12 CABO OPTICO DE TERMINACAO, 2 FIBRAS, 50/125 uM - USO
INTERNO/EXTERNO — CPOS —39.27.010

Quantidade: 20 metros.

13.4.13 SENSOR DE PRESENCA INFRAVERMELHO PASSIVO E
MICROONDAS, ALCANCE DE 12 M - SEM FIO — CPOS —40.05.350

Quantidade: 1 unidade.

13.4.14 CENTRAL DE ALARME MICROPROCESSADA, PARA ATE 125
ZONAS - CPOS - 66.02.500

Quantidade: 1 unidade.

13.4.15 TECLADO INTELBRAS XAT 2000 LCD PARA CENTRAL DE
ALARME — COMPOSIGAO — 2019/54

Quantidade: 1 unidade.

13.4.16 SWITCH GIGABIT 24 PORTAS COM CAPACIDADE DE
10/100/1000/MBPS — CPOS — 66.20.225

Quantidade: 1 unidade.
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13.4.17 CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES -
CATEGORIA 6A — CPOS —39.18.126

Quantidade: 200 metros.

13.4.18 CABO DE COBRE FLEXIVEL BLINDADO DE 2 X 1,5 MM?,
ISOLAMENTO 600V, ISOLAGAO EM VC/E 105°C - PARA DETECCAO
DE INCENDIO- PARA O ALARME — CPOS —39.12.510

Quantidade: 50 metros.

13.4.19 CONECTOR RIJ-45 FEMEA - CATEGORIA 6A — CPOS —
69.03.360

Quantidade: 1 unidade.

13.5 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO

13.5.1 AS BUILT ELETRICA E SISTEMAS — EDIF — 20.03.16

Quantidade: 1 unidade.

14 COMPLEMENTACAO DE OBRA E SERVICOS FINAIS

14.1 LIMPEZA GERAL (FINAL DE OBRA) — COMPOSICAO 2019/10

14.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
— SINAPI —-72897
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14.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM) AF_01/2018 - SINAPI - 97915

15 COMPLEMENTAGCAO DE OBRA E SERVICOS FINAIS
15.1 LIMPEZA GERAL (FINAL DE OBRA) — COMPOSICAO —2019/10

Total da Construgdo: 224,75m?.

15.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 —
SINAPI - 72897

Demolicdo de alvenaria: 0,94m3
Demoli¢do de argamassas: 65,24m? x 0,05m = 0,65m?3
Demoli¢cdo de revestimentos: 65,24m? x 0,05m = 0,65m?3

Total: 2,24m?3

15.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM)

AF_01/2018 - SINAPI - 97915

Compreende o transporte do entulho com caminh3o basculante de 6m3, por rodovia
pavimentada e empresa legalizada e devidamente cadastrada, com orientagao legal quanto a

documentacdo necessdria e apresentacdo do licenciamento ambiental para o descarte

adequado.

Demoli¢do de alvenaria: 0,94m?3
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Demoli¢do de argamassas: 65,24m? x 0,05m = 0,65m?3
Demoli¢do de revestimentos: 65,24m? x 0,05m = 0,65m?

Total: 2,24m?3

Total de entulho: 2,24m3 x empolamento 33% = 2,98m3.
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Utilizando como referéncia o aterro sanitdrio de Santo André, que fica a
aproximadamente 38,7km de distancia do monumento Padrdo do Lorena.

Total de entulho x km de distancia obra e descarte: 2,98m?3 x 38,7km = 115,33kmxm?.

15.4 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO

15.4.1 AS BUILT ELETRICA E SISTEMAS — EDIF — 20.03.16

Quantidade: 1 unidade.
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16 ADMINISTRAGCAO LOCAL DE OBRA

Utilizando o terceiro quartil na tabela publicada pelo Tribunal de Contas da Unido, no
Acérddo n°2622/2013, sobre o percentual maximo para obras intituladas como “construcdo
de edificios”, quartil este de maior valor devido a particularidade da obra de Restauro de
Edificagdes Histdricas e seguindo a decisdo normativa n2 075 do CONFEA (Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia), de 29 de abril de 2005, que exige que obras de restauracdo e
conservacdo devem conter em seu corpo de administracdo local um profissional que contenha
diploma de arquiteto e urbanista. Deve este item e porcentagem contemplar os seguintes
servicos: 1) alimentacdo, transporte, EPls, Exames Médicos e Ferramentas; 2) Seguranca do
Trabalho; 3) Garantia e Controle de Qualidade; 4) Meio Ambiente; 5) Secao Técnica; 6) Mao
de Obra Administrativa; 7) Equipe de Producdo, seguindo o caderno de “Orientacbes para
Elaboracdo de Planilhas Or¢camentdrias de Obras Publicas” publicado em 2014 pelo Tribunal

de Contas da Unido e disponivel para download em site.

Téb TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO TC 036.076/2011-2

~o e pnto 0o ceonin alorec nercantya ) 1 ectudo de g ratam estes autos:
Percentual de Administracio Local inserido no Custo Direto |fI1° Quartil | Médio | 3° Quartil

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 3.49% 6,23% 8,87%
™ 1,98% 6,99% ™

C"OSNTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE 4,13% 7,64%

AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES

CORRELATAS
CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES 1,85% 5,05% 7,45%
DE DISTRIBUIC AO DE ENERGIA ELETRICA
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 6.23% 7,48% 9,09%

S3o Paulo, outubro de 2019.

OFFICEPLAN Planejamento e Gerenciamento
Arg. Luis Antonio Pupinski
CAU A31161-8
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